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  (دوره هفتم) شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان مصوبات لسهصورتج

  )2از  1(ص            17:30  ساعت خاتمه:    14:30  ساعت شروع:        16/10/99تاريخ:                  2    شماره جلسه:  

 نوع جلسه:

  ارتباط: 

 حضوري   
 تلفني         

 غيرحضوري  

 غيره    ويدئو كنفرانس...................  
   جلسات معاونت مسكنسالن محل تشكيل جلسه: 

 5و برنامه  كميته سنجشليست حضار،  پيوست:
    ساله

    دستور جلسه:
 ارائه گزارش از وضعيت مباحث مقررات ملي ساختمان - 

 ساير موارد - 

 "الزامات ترافيكي ساختمان ها"بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه پيش نويس  - 

 

  ور كارها و مصوبات شوراطرح دست
در جلسه  1 حضار طبق ليست پيوست آنلاين برگزار گرديدشورا بصورت حضوري و دومين جلسه  10/10/99مورخ  420/136170پيرو دعوتنامه شماره 

  تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد. حضور داشته و
  آقاي مهندس ماني فر پاورپوينت دستور كار اول و دوم را ارائه كردند. آقاي دكتر محمودزاده، رئيس محترم شورا پس از صحبت هاي در شروع جلسه
  دستور اول:  

به شرح  و همچنين برنامه زمان بندي فعاليت پنج ساله آتي كميته هاي تخصصي ساختمان وضعيت فعاليت كميته هاي تخصصي مباحث مقررات ملي
  از سوي دبير جلسه گزارش و مورد تاييد قرار گرفت. 2 پيوست

  

  دستور دوم:
آيين نامه اجرايي قانون  79ماده سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مركزي) در خصوص  30/06/99مورخ ن  /س35827نامه شماره  - 1

مطرح و پس از بحث و بررسي افراد منتخب در رشته  )1394و اصلاحي مصوب سال  1375(مصوب سال  نظام مهندسي و كنترل ساختمان
  معرفي شدند . 3 ح جدول پيوستهاي هفت گانه به شر

  

(ارزيابي و   479صفحه  ب-1- 11-22-9بند دفتر توسعه مهندسي ساختمان در خصوص  04/9/99مورخ  430/117431پيرو نامه شماره  - 2
 :زير تصويب گرديدبه شرح  مبحث نهم طبق نظر كميته تخصصي،  اصلاحيه 1399ويرايش پنجم مبحث نهم  پذيرش بتن)

  ""وزارت راه و شهرسازي باشد. مايشگاه مسئول انجام آزمايش ها، بايد داراي صلاحيت تائيد شده از طرف آز -ب- 22-11-1- 9 ""
 

(محل   30صفحه ،  3- 4-3- 14بند مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در خصوص  25/04/99مورخ  99- 11-6809پيرو نامه شماره  - 3
 :زير تصويب گرديدبه شرح  مبحث چهاردهم نظر كميته تخصصي طبق، اصلاحيه 1396،  14ويرايش سوم مبحث  دستگاه ها)

 دستگاه هاي با سوخت مايع يا گاز نبايد در فضاهاي زير نصب شوند و يا هواي احتراق را ازين فضاها بگيرند: - 3-4-3- 14 ""

  اتاق خواب  -
  حمام  -
  توالت  -
  انباري  -

  اتاق خواب نصب كرد:الف) بخاري با سوخت مايع يا گاز را در شرايط زير مي توان در 
  ) همه هواي احتراق را مستقيما از خارج دريافت كند و همه محصولات احتراق را مستقيما به خارج بفرستد. 1(

مان ب) نصب بخاري گاز سوز دودكش دار با محفظه احتراق باز در اتاق خواب، بايد در مطابقت با ضوابط و الزامات مبحث هفدهم مقررات ملي ساخت
  "" باشد.
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  )2از  2(ص                                                                                                                                                                                                         
  
  

(محدوديت  61، صفحه  6- 3-7-17بند مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در خصوص  25/04/99مورخ  99- 11-6809پيرو شماره  - 4
زير به شرح  مبحث هفدهم طبق نظر كميته تخصصي، اصلاحيه 1389،  17مبحث  64صفحه  7- 5-7- 17و بند  هاي نصب وسايل گاز سوز)

 :تصويب گرديد

 مي شود)اضافه به شرح زير ( بخاري گاز سوز دودكش دار 7-3-6- 17 ""

بخاري گازسوز دودكش دار در صورتي مي توان در اتاق خواب نصب كرد كه همه هواي احتراق را بطور مستقيم از فضاي آزاد خارج از ساختمان 
هاي باز  كند و همه محصولات احتراق را مستقيما به فضاي آزاد خارج بفرستد. در غير اينصورت بايد هواي لازم براي احتراق از طريق دريچهدريافت 

ق فصل ثابت روي ديوار اتاق خواب يا كانال هاي مرتبط با هواي آزاد خارج از ساختمان تامين شود و فضاي اتاق خواب امكان اجراي دودكش را مطاب
   داشته باشد 17-8

  

 (به شرح زير حذف گرديد) 7-5- 7-17تبصره ذيل بند 

درزبندي به گونه اي باشد كه تامين هواي مورد نياز از فضاهاي مجاور امكان پذير  تبصره: در صورت نصب بخاري دودكش دار در اتاق خواب بايد
  ""باشد . حمام هاي مرتبط با اتاق خواب ها، فضاهاي مجاور محسوب نمي شوند. 

  

  دستور سوم:
الزامات ترافيكي " تحت عنوان مبحث جديد ضروريات، ملزومات و ساختار پيش نويسبه نمايندگي از طرف گروه تخصصي ترافيك  آقاي دكتر شيران

به تصويب به مباحث مقررات ملي ساختمان،  ي ساختمان هاورود الزامات ترافيك ، كلياتو پس از بحث و تبادل نظر را به شورا ارائه نمودند "ساختمان ها
مورد بحث و بررسي قرار جلسات آتي شورا  در يادشده و انطباق آن با ساير مباحث و يا موضوعات، مبحث و محتواي چهارچوب گرديدشورا رسيد و مقرر 

  بگيرد.

  
   دستور كار جلسه بعدي:

 ادامه بررسي مباحث جديد پيشنهادي -1

 مقررات ملي ساختمان 11و  7مباحث ويرايش جديد تصويب  -2

 ساير موارد -3

  
  
  

    
  10/10/99مورخ  420/136170دعوتنامه شماره 

  

                                                                                                                             :                                         به تفكيك حضوري  و حضور آنلاين حاضرين در جلسه

  پيوست طبق ليست امضا شده حضور و غياب

ائيني، مهندس احمد خرم، دكتــر غلامرضــا كاظميــان و ســركار خــانم دكتــر فرزانــه صــادق غايبين: آقايان مهندس شهرام آدم نژاد، دكتر سيد ابوالحسن ن
  مالواجرد.


